
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

DPVA DRAGUIGNAN

- - -
Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance
Localisation exacte
Commune

Type     Code                 Nom
           00267534
              0039        DPVA DRAGUIGNAN
 UDI     000152       ADDUC. DRAGUIGNAN ZI SALAMANDRIER
   P   0000000229   SERVICES TECHNIQUES MAIRIE
                              RBT. EXT. QT ST HERMENTAIRE, magasin
                               DRAGUIGNAN

Edité le 4 juillet 2022

Prélevé le : 
par : 

Type visite : 

mercredi 22 juin 2022 à 11h22
YOHAN UGGERI
D1

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain

  MAIRIE DE DRAGUIGNAN

  HOTEL DE VILLE

  

  83300 DRAGUIGNAN

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau 26,4 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 7,3 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION
Conductivité à 25°C 1047 µS/cm 200,00 1 100,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre 0,10 mg(Cl2)/L

Chlore total 0,16 mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Préfecture de VAR
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Délégation Départementale 83

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : D1B                               Code SISE de l'analyse : 00266835                             Référence laboratoire : LSE2206-13096

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Commentaires de terrain
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Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00267534)

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé  Publique concernant les eaux destinées à la
consommation humaine pour les paramètres recherchés. A noter le dépassement de la référence de qualité pour le
paramètre température. Les températures élevées peuvent favoriser les développements microbiens. Des actions
doivent être mises en oeuvre afin d'isoler les canalisations pour respecter la référence de qualité.

Pour le Directeur Général de l'ARS PACA
l'Ingénieur du Génie sanitaire,

Christelle DE DONATO

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : D1B                               Code SISE de l'analyse : 00266835                             Référence laboratoire : LSE2206-13096

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Turbidité néphélométrique NFU 0,39 NFU 2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

DPVA DRAGUIGNAN

- - -
Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance
Localisation exacte
Commune

Type     Code                 Nom
           00267535
              0039        DPVA DRAGUIGNAN
 UDI     000221       ADDUC. DRAGUIGNAN VILLE NORD-OUEST
   P   0000000605   LOTISSEMENT LES ECUREUILS
                              N°5 - MR SINGER - SDB
                               DRAGUIGNAN

Edité le 4 juillet 2022

Prélevé le : 
par : 

Type visite : 

mercredi 22 juin 2022 à 12h29
YOHAN UGGERI
D1

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain

  MAIRIE DE DRAGUIGNAN

  HOTEL DE VILLE

  

  83300 DRAGUIGNAN

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau 18,5 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 7,5 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION
Conductivité à 25°C 815 µS/cm 200,00 1 100,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre 0,41 mg(Cl2)/L

Chlore total 0,47 mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Préfecture de VAR
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Délégation Départementale 83

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : D1B                               Code SISE de l'analyse : 00266836                             Référence laboratoire : LSE2206-13143

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Commentaires de terrain
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Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00267535)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour   l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de l'ARS PACA
l'Ingénieur du Génie sanitaire,

Christelle DE DONATO

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : D1B                               Code SISE de l'analyse : 00266836                             Référence laboratoire : LSE2206-13143

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU 2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

DPVA DRAGUIGNAN

- - -
Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance
Localisation exacte
Commune

Type     Code                 Nom
           00267537
              0039        DPVA DRAGUIGNAN
 UDI     000237       ADDUC. DRAGUIGNAN VILLE SUD_OUEST
   S   0000001768   TEISSERE GARAGE MOTOCULTURE
                              lavoir
                               DRAGUIGNAN

Edité le 4 juillet 2022

Prélevé le : 
par : 

Type visite : 

mercredi 22 juin 2022 à 10h18
YOHAN UGGERI
D1

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain

  MAIRIE DE DRAGUIGNAN

  HOTEL DE VILLE

  

  83300 DRAGUIGNAN

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau 17,4 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 7,4 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION
Conductivité à 25°C 636 µS/cm 200,00 1 100,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre 0,31 mg(Cl2)/L

Chlore total 0,35 mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Préfecture de VAR
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Délégation Départementale 83

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : D1B                               Code SISE de l'analyse : 00266838                             Référence laboratoire : LSE2206-13314

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Commentaires de terrain
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Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00267537)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour   l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de l'ARS PACA
l'Ingénieur du Génie sanitaire,

Christelle DE DONATO

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : D1B                               Code SISE de l'analyse : 00266838                             Référence laboratoire : LSE2206-13314

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Turbidité néphélométrique NFU 0,27 NFU 2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

DPVA DRAGUIGNAN

- - -
Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance
Localisation exacte
Commune

Type     Code                 Nom
           00267538
              0039        DPVA DRAGUIGNAN
 UDI     000161       ADDUC. DRAGUIGNAN QUARTIERS EST
   P   0000003039   ABONNÉ LOTISSEMENT QUARTIER EST
                              cuisine AVENUE DU MARECHAL KOENIG
                               DRAGUIGNAN

Edité le 4 juillet 2022

Prélevé le : 
par : 

Type visite : 

mercredi 22 juin 2022 à 10h42
YOHAN UGGERI
D1

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain

  MAIRIE DE DRAGUIGNAN

  HOTEL DE VILLE

  

  83300 DRAGUIGNAN

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau 26,9 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 7,9 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION
Conductivité à 25°C 349 µS/cm 200,00 1 100,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre 0,17 mg(Cl2)/L

Chlore total 0,23 mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Préfecture de VAR
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Délégation Départementale 83

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : D1BA                               Code SISE de l'analyse : 00266839                             Référence laboratoire : LSE2206-13358

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Commentaires de terrain
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Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00267538)

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé  Publique concernant les eaux destinées à la
consommation humaine pour les paramètres recherchés. A noter le dépassement de la référence de qualité pour le
paramètre température. Les températures élevées peuvent favoriser les développements microbiens. Des actions
doivent être mises en oeuvre afin d'isoler les canalisations pour respecter la référence de qualité.

Pour le Directeur Général de l'ARS PACA
l'Ingénieur du Génie sanitaire,

Christelle DE DONATO

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : D1BA                               Code SISE de l'analyse : 00266839                             Référence laboratoire : LSE2206-13358

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Turbidité néphélométrique NFU 0,67 NFU 2,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
Aluminium total µg/l 99 µg/L 200,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

DPVA CHATEAUDOUBL-REBOUILLON

- - -
Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance
Localisation exacte
Commune

Type     Code                 Nom
           00267539
              0200        DPVA CHATEAUDOUBL-REBOUILLON
 UDI     000880       HAMEAU REBOUILLON
   P   0000003774   ABONNÉ HAMEAU REBOUILLON
                              WC public
                               CHATEAUDOUBLE

Edité le 4 juillet 2022

Prélevé le : 
par : 

Type visite : 

mercredi 22 juin 2022 à 10h02
YOHAN UGGERI
D1

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain

  MAIRIE DE DRAGUIGNAN

  HOTEL DE VILLE

  

  83300 DRAGUIGNAN

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau 25,6 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 7,2 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION
Conductivité à 25°C 648 µS/cm 200,00 1 100,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre 0,17 mg(Cl2)/L

Chlore total 0,21 mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Préfecture de VAR
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Délégation Départementale 83

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : D1BA                               Code SISE de l'analyse : 00266840                             Référence laboratoire : LSE2206-13456

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Commentaires de terrain
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Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00267539)

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé  Publique concernant les eaux destinées à la
consommation humaine pour les paramètres recherchés. A noter le dépassement de la référence de qualité pour le
paramètre température. Les températures élevées peuvent favoriser les développements microbiens. Des actions
doivent être mises en oeuvre afin d'isoler les canalisations pour respecter la référence de qualité.

Pour le Directeur Général de l'ARS PACA
l'Ingénieur du Génie sanitaire,

Christelle DE DONATO

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : D1BA                               Code SISE de l'analyse : 00266840                             Référence laboratoire : LSE2206-13456

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Turbidité néphélométrique NFU 0,38 NFU 2,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
Aluminium total µg/l <10 µg/L 200,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 2 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

DPVA DRAGUIGNAN

- - -
Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance
Localisation exacte
Commune

Type     Code                 Nom
           00267540
              0039        DPVA DRAGUIGNAN
 UDI     000152       ADDUC. DRAGUIGNAN ZI SALAMANDRIER
   S   0000003837   5°BATAILLON DU MATERIEL
                              ROBINET cuisine gardien
                               DRAGUIGNAN

Edité le 4 juillet 2022

Prélevé le : 
par : 

Type visite : 

mercredi 22 juin 2022 à 11h10
YOHAN UGGERI
D1

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain

  MAIRIE DE DRAGUIGNAN

  HOTEL DE VILLE

  

  83300 DRAGUIGNAN

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau 24,8 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 7,3 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION
Conductivité à 25°C 1014 µS/cm 200,00 1 100,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre 0,04 mg(Cl2)/L

Chlore total 0,10 mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Préfecture de VAR
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Délégation Départementale 83

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : D1B                               Code SISE de l'analyse : 00266841                             Référence laboratoire : LSE2206-13463

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Commentaires de terrain
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Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00267540)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour   l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de l'ARS PACA
l'Ingénieur du Génie sanitaire,

Christelle DE DONATO

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : D1B                               Code SISE de l'analyse : 00266841                             Référence laboratoire : LSE2206-13463

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU 2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

DPVA DRAGUIGNAN

- - -
Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance
Localisation exacte
Commune

Type     Code                 Nom
           00267559
              0039        DPVA DRAGUIGNAN
 UDI     000237       ADDUC. DRAGUIGNAN VILLE SUD_OUEST
   S   0000004314   POINT EPCN DRAGUIGNAN SUD OUEST
                              Draguignan motoculture
                               DRAGUIGNAN

Edité le 4 juillet 2022

Prélevé le : 
par : 

Type visite : 

mercredi 22 juin 2022 à 10h16
YOHAN UGGERI
DDEPCN

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain

  MAIRIE DE DRAGUIGNAN

  HOTEL DE VILLE

  

  83300 DRAGUIGNAN

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau 22,3 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 7,4 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION
Conductivité à 25°C 644 µS/cm 200,00 1 100,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre 0,27 mg(Cl2)/L

Chlore total 0,35 mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Préfecture de VAR
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Délégation Départementale 83

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type de l'analyse : EPCN                               Code SISE de l'analyse : 00266860                             Référence laboratoire : LSE2206-13485

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
Cuivre 0,026 mg/L 2,00 1,00

Nickel <5 µg/L 20,00

Plomb 10 µg/L 10,00

Commentaires de terrain
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Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00267559)

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé  Publique concernant les eaux destinées à la
consommation humaine pour les paramètres plomb, cuivre et nickel.

Pour le Directeur Général de l'ARS PACA
l'Ingénieur du Génie sanitaire,

Christelle DE DONATO
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