
COMMUNE : DRAGUIGNAN

Date information exploitant : 10-déc.-19

Recontrôle suite à la non conformité du: 15-oct.-19

09-déc.-19Date du Recontrôle : 

Retour_à la Conformité fait_par : VARAY Caroline
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RESULTATS D’ANALYSES 

D’EAU DE CONSOMMATION

Code de la Santé Publique - Art.R1321-30

N° dossier : 960

Délégation Départementale du Var

Impasse Charle Barnier - Immeuble Tova 2 - 83076 TOULON cedex

Tél : 04 13 55 89 26 - 06 07 98 88 12

Fax : 04 13 55 89 92

Courriel : ars-paca-dt83-sante-environnement@ars.sante.fr

Les résultats des analyses effectuées suite à la précédente non-conformité permettent de 

confirmer le retour à la conformité de la qualité des eaux distribuées.

Escherichia Coli  (pour 100 ml)

Enterocoques (pour 100 ml)

0/100 ml

0/100 ml

Turbidité (NFU)

Paramètre Valeur Norme

Résultats des Analyses

Chlore libre (mg/l) 0,05 mg/l

Fer total 0,160 mg/lAutre paramètre :

Spores B.A.S.R (pour 100 ml) 

332 WC-LAVE MAINADAPEI BD. DES REMPARTS

PSV  Nom Point de Prélèvement Lieu prélèvement

Réseau : STATION LA CALADE Lieu exact : 230

0494538547

Fax

04.98.10.37.90

TéléphoneDestinataires

Exploitant

Maître d'Ouvrage 04.94.60.31.31 04.94.47.18.87

VEOLIA TEC DRACENIE

MAIRIE DE DRAGUIGNAN




